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LEGENDA:
1— wodomierz JS2.5, DN20
2— zawdr antyskazeniowy
typ EA291NF, DN25
3= zawdr odcinajgcy DN25
R— rewizja
woda zimna
————————— woda ciepta
kanalizacja
pion wodociggowy
(D pion kanalizacyjny
UWAGA:

1. Instalacje wody zimnej i ciepfej wykona¢ z rur
zgrzewanych PP firmy Prawtech

wg oddzielnego opracowania

Dopuszcza si¢ zabudowe kotfa innego producenta przy
zachowaniu parametréw niezgorszych od zastosowanych w projekcie.

projekt:
Zespot 6 oraz 5 budynkow mieszkalnych w zabudowie szeregowej (o umownej nazwie S, T,
U,V, W, X oraz E, F, G, H, I) podzielonych na dwa etapy realizacji wraz z instalacjami (etap
1-budynki S, T, U, V, W, X oraz etap 2- budynki E, F, G, H, I) wraz z instalacjami
wewnetrznym (elektryczna, wodi jna, gazowa i ¢.0. ), zagospc i
terenu, miejscami postojowymi oraz z budowg instalacji kanalizacji deszczowej oraz

zbiornika retencyjnego na wody opadowe na dzialce nr 522, obr 0002 Wieliczka przy ul.
Boguckiej w Wieliczce.

inwestor:

Grupa Pierlex Paulina Michalik - Stojak
ul. Przy Rondzie 55/2
31-547 Krakéw

projektant branzy sanitarnej:

mgr inz. Tomasz Capek
nr upr. MAP/0549/PWBS/17

opracowanie:

mgr inz. Tomasz Capek
nr upr. MAP/0549/PWBS/17

data: skala:

pazdziernik 2020 1:100

tytut:
T Rzut parteru - instalacja wod-kan

nr rysunku:
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